RESPOSTA: Sim, esta correto o entendimento, nesta etapa da obra serio fornecidos
somente 3 (trés) conjuntos moto bomba, conforme descrito na lista de materiais
constante do projeto 36/72.

10- Nos projetos 34 e 36/72, consta no perfil, o desenho de 01 misturador submersivel
poténcia 1,22cv, o qual ndo localizamos na planilha orcamentéria. Entendemos que o
misturador ndo pertence ao escopo desta licitacdo, ficando seu fornecimentos e
instalagdo para uma etapa futura. Est3 correto nosso entendimento?

RESPOSTA: Sim, estd correto o entendimento, este equipamento sera fornecido em
uma etapa futura.

11- O itens 13.83 ao 13.86, referem-se ao fornecimento de tubos e conexdes em F°F° @
150mm. Informamos que estamos com dificuldades em localizar os itens de
assentamento correspondentes a esses itens. Solicitamos informactes sobre a
localizagdo dos itens de assentamento de tubos e conexdes de F°F° na planilha.

RESPOSTA: Este servico esta incluso no item 13.31 — Montagens especiais em ferro
fundido

12- O item da planilha orcamentaria 14-Esta¢Sio elevatdria de esgotos-final contempla o
abrigo do quadro de comando, mas ndo o fornecimento de materiais e mao de obra
para as instalacBes elétricas. Consideramos que os custos de fornecimentoc dos
quadros, materiais e mao de obra para as instalagbes elétricas ndo ficardo a cargo da
contratada?

Estd correto nosso entendimento?

RESPOSTA: Neste caso, este servico de instalacio elétrica esta compreendido no item
20.1 da planilha orcamentaria.

13- Os itens da planilha orgamentdria 15-Interliga¢des e emissério final contempla o
fornecimento de tubos e conexdes em seus sub itens 15.13 ao 15.27. Informamos que
ndo estamos localizando os itens correspondentes aos respectivos assentamentos.
Solicitamos informagdes da localizagdo dos itens de assentamento, ou como devemos
proceder?

RESPOSTA: Considerar para este momento somente o fornecimento do material.




