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COLUNA DE ESGOTO SANITARIO
DIAMETRO INDICADO

COLUNA DE VENTILACAO
DIAMETRO INDICADO

COLUNA DE AGUA PLUVIAL
DIAMETRO INDICADO

CURVA 45" — C

CURVA 90" — C

JOELHO 45 — J

JOELHO 90" — J

TE 900 — T

JUNGAO 45 — Y

CRUZETA — CRZ

TE COM SAIDA PARA CIMA — TSC
TE COM SAIDA PARA BAIXO — TSB
JOELHO OU CURVA P/ BAIXO
JOELHO OU CURVA PARA CIMA

RALO SINFONADO
QUADRADO — RS

RALO SECO
QUADRADO — R

RALO SINFONADO
REDONDO — RS

RALO SECO
REDONDO — R

CAIXA SIFONADA SIMPLES- CS

VALVULA DE RETENGAO — VR

+35+ JUNGAO PARA CIMA
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@
—()— FOSSA — F
—

30+ JUNCAO PARA BAIXO

—@ SIFAO — S

2%

—===— DECLIVIDADE INDICADA

U LAVATORIO — LV

AW TUBO QUE SOBE
O\ TUBO QUE DESCE
ESGOTO PRIMARIO

ESGOTO SECUNDARIO

..... VENTILAGAO

AGUA PLUVIAL

CAIXA DE INSPEGAO — Cl

CAIXA SIFONADA — CS

CAIXA RETENTORA DE GORDURA
(simples) — CGS

CAIXA RETENTORA DE GORDURA
(dupla) — CGD

CAIXA DE PASSAGEM — CP

POCO DE VISITA — PV

PVC @100mm

PROJETO DE ESGOTO
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PVC @100mm
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Proprietaria: Ginasio Poliesportivo Cambui

PROJETO ESGOTO

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO

ARQUITETO: LEONARDO MESQUITA REIS BELICO

DESENHISTA: DATA:
ALVARO ESTEVES 05/08/2019

ESC.: FOLHA:
1/50 01/01

AREA
AREA DE PAREDE: 120
3N

AREA TOTAL
CONSTRUIDA: 56,93 m?




